
COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89

APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.73
1BIS 30 411512.68 4432018.88 521.82

1 411517.34 4431930.49 521.57
2 411613.30 4431926.06 519.18
3 411975.18 4431909.35 518.10
4 412321.31 4431893.37 507.08
5 412621.35 4431879.52 497.83

413180.25 4431853.71 508.43
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g

PÓRTICO

FEDRA 8000/B15 C2-BANDERA -DC
AMARRE FEDRA 33000/B21 A1-SP1-DC

AMARRE

FEDRA 8000/B36 A1-SP2-DC
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FEDRA 6500/B33 A1-SP1-DC
SUSPENSIÓN

CRUZAMIENTO Nº 1
LINEA ELECTRICA MT
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FEDRA 11000/B12 C2 BANDERA-DC
AMARRE
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PLANO PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
10m5mV=0

COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2

1 14

PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO



CRUZAMIENTO Nº 3
LINEA ELECTRICA MT

CRUZAMIENTO Nº 4
RIO GUADARRAMA

CRUZAMIENTO Nº 5
LINEA ELECTRICA DE BT
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CRUZAMIENTO Nº 2
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CATASTRO MINERO:

FID: 633 NREG: 3241

NOMBRE: MARIBEL
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COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89

APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.735 412621.35 4431879.52 497.83
6 413180.25 4431853.71 508.43
7 413562.18 4431836.08 523.63
8 413974.36 4431817.05 526.58

414389.13 4431797.90 539.74

3
L
N

2
3
0
0
2
2
_
P
P
F
_
A
E
R
E
O

 
r
e
v
7
.
d
w

g
A
r
c
h
i
v
o
:

7

40m20mH=0
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10m5mV=0

COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2

2 14

PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO



170,75
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CRUZAMIENTO Nº 6
ARROYO DE GANAPAN
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AMARRE 

FEDRA 8000/B27 A1-SP1-DC
SUSPENSIÓN

T.M. DE YUNCLILLOS
PROVINCIA DE TOLEDO

148,13 m

CATASTRO MINERO:

FID: 633 NREG: 3241

NOMBRE: MARIBEL
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COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89

APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.73
8 413974.36 4431817.05 526.58
9 414389.13 4431797.90 539.74

10 414772.06 4431780.22 551.27
11 415114.27 4431930.33 546.70

415482.68 4432091.94 546.68
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40m20mH=0

PLANO PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
10m5mV=0

COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2

3 14

PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO



CRUZAMIENTO Nº 7
LINEA ELECTRICA DE MT
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CRUZAMIENTO Nº 10
LINEA ELECTRICA DE MT
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CRUZAMIENTO Nº 8
CARRETERA DE CEDILLO TO-2515 
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CATASTRO MINERO:

FID: 633 NREG: 3241

NOMBRE: MARIBEL
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COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89

APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.73
10 414772.06 4431780.22 551.27
11 415114.27 4431930.33 546.70
12 415482.68 4432091.94 546.68
13 415834.31 4432246.18 557.79
14 416192.55 4432403.33 555.17

416450.11 4432516.31 565.28
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PLANO PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
10m5mV=0

COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2

4 14

PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO
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CRUZAMIENTO Nº 11
ARROYO DE LAS CARDERUELAS 

CRUZAMIENTO Nº 12
LINEA ELECTRICA DE MT

CRUZAMIENTO Nº 15
LINEA ELECTRICA DE MT

CRUZAMIENTO Nº 14
LINEA ELECTRICA DE 132kV
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CRUZAMIENTO Nº 13
LINEA ELECTRICA DE MT
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COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89

APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.73
13 415834.31 4432246.18 557.79
14 416192.55 4432403.33 555.17
15 416450.11 4432516.31 565.28
16 416647.65 4432710.69 569.86
17 416824.31 4432884.52 575.75
18 417055.73 4433112.23 585.51

417253.40 4433353.56 591.23
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COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2

5 14

PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO



193,17
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FEDRA 23000/B30 A1-SP1-DC
AMARRE 

VULCANO 60 /B15 C1-PAS-DC
AMARRE

T.M. DE YUNCLILLOS
PROVINCIA DE TOLEDO

LABOR

CATASTRO MINERO:

FID: 633 NREG: 3241

NOMBRE: MARIBEL

COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89

APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.73
17 416824.31 4432884.52 575.75
18 417055.73 4433112.23 585.51
19 417253.40 4433353.56 591.23

417131.24 4433791.12 601.94
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COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2
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PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO



FEDRA 23000/B21 A1-SP1-DC
AMARRE

T.M. DE CEDILLO DEL CONDADO

PROVINCIA DE TOLEDO

CAMINO CABAÑAS LOMINCHA
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FEDRA 8000/B27 A1-SP1-DC
SUSPENSIÓN
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CATASTRO MINERO:

FID: 633 NREG: 3241

NOMBRE: MARIBEL
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CATASTRO MINERO:

FID: 1012 NREG: 541

NOMBRE:

UNQUERILLAS

(AGREGACION) CATASTRO MINERO:

NOMBRE: 342

CEDILLO I

CATASTRO MINERO:

FID: 870 NREG: 3496

NOMBRE: JUANA CATASTRO MINERO:

NREG: 4216-D

NOMBRE:SU

DEMASÍA ESTELA

COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89

APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.73
19 417253.40 4433353.56 591.23
20 417131.24 4433791.12 601.94

20BIS 417409.51 4433747.82 597.46
21 417745.19 4433695.58 604.52

21BIS 418095.56 4433641.07 601.98
22 418441.61 4433587.22 600.67

418698.06 4433675.11 598.41

3
L
N

2
3
0
0
2
2
_
P
P
F
_
A
E
R
E
O

 
r
e
v
7
.
d
w

g
A
r
c
h
i
v
o
:

7

40m20mH=0

PLANO PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
10m5mV=0

COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2

7 14

PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO
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CRUZAMIENTO Nº 16
LINEA ELECTRICA DE MT CRUZAMIENTO Nº 18

CORDEL / CAMINO REAL VIEJO
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CRUZAMIENTO Nº 17
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CATASTRO MINERO:

FID: 1152 NREG: 531

NOMBRE: CEDILLO I

(AMPLIACION)

CATASTRO MINERO:

FID: 1370 NREG: 459

NOMBRE: EL CONDADO

CORDEL / CAMINO

REAL VIEJO

CATASTRO MINERO:

NREG: 4216-D

NOMBRE: SU DEMASÍA
ESTELA

CATASTRO MINERO:

CATASTRO MINERO:

NREG: 4216-D

NOMBRE:SU

DEMASÍA ESTELA

CATASTRO MINERO:

NREG: 4216

NOMBRE:ESTELA

COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89

APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.73
21BIS 418095.56 4433641.07 601.98

22 418441.61 4433587.22 600.67
23 418698.06 4433675.11 598.41
24 418992.91 4433776.17 597.75
25 419297.19 4433903.67 599.53
26 419580.28 4434022.29 589.56

419961.99 4434038.78 582.99
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10m5mV=0

COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2

8 14

PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO
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CRUZAMIENTO Nº 19
ARROYO DE LA SOLANA DE VALHONDO
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CAMINO DE CANTO

BLANCO

CAMINO DE RECAS

CAMINO DE LA SOLANAARROYO DE LA SOLANA

DE VALHONDO
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m

FEDRA 14000/B21 A1-SP1-DC
AMARRE 

FEDRA 8000/B27 A1-SP1-DC
SUSPENSIÓN

FEDRA 8000/B33 A1-SP1-DC
SUSPENSIÓN

FEDRA 14000/B24 A1-SP1-DC
AMARRE

FEDRA 8000/B27 A1-SP1-DC
SUSPENSIÓN

T.M. DE YUNCLER

PROVINCIA DE TOLEDO

T.M. DE YUNCLER

PROVINCIA DE TOLEDO

Ap.31

77,45 m

53
,4

3 
m

50,18 m

LÍNEA ELÉCTRICA 220kV
BERROCALES - PARLA (REE)

EN TRAMITACIÓN
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CRUZAMIENTO Nº 20
LÍNEA ELÉCTRICA 220kV SET BERROCALES - SET PARLA REE (EN PROYECTO)

5,
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(*

)

(*
)7

,7
0 

m

CONDUCTOR A -15ºC

CABLE TIERRA A -15º

CONDUCTOR A 85ºC

CONDUCTOR A 85ºC

CATASTRO MINERO:
FID: 669 NREG: 3198

NOMBRE: SAEXMI Y DEMASIA

CATASTRO MINERO:

FID: 669 NREG: 3198
NOMBRE: SAEXMI Y DEMASIA

101,00 m

COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89
APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.73
25 419297.19 4433903.67 599.53
26 419580.28 4434022.29 589.56
27 419961.99 4434038.78 582.99
28 420291.20 4434053.00 573.00
29 420707.22 4434070.97 577.13
30 421018.62 4434084.41 585.47

421340.99 4434098.34 562.63

3
L
N

2
3
0
0
2
2
_
P
P
F
_
A
E
R
E
O

 
r
e
v
7
.
d
w

g
A
r
c
h
i
v
o
:

7

40m20mH=0

PLANO PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
10m5mV=0

COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2

9 14

PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO



LABOR

CRUZAMIENTO Nº 21
CARRETERA DE LA ESTACIÓN TO-2324
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LABOR

CAMINO DE CANTO

BLANCO

CAMINO DE LA SOLANA
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m

FEDRA 8000/B27 A1-SP1-DC
SUSPENSIÓN

FEDRA 33000-A1 DOBLE CÚPULA
AMARRE FEDRA 6500-A1-DOBLE CÚPULA

SUSPENSIÓN

VULCANO-60/B15 C1-PAS-DC

LÍNEA ELÉCTRICA 220kV SET BERROCALES - SET PARLA REE (EN PROYECTO)

AMARRE 

LABOR

LABOR
LABOR

152
g

CTRA. DE LA

ESTACION TO-2324

PK.1+120

86,23 m

CATASTRO MINERO:

FID: 676 NREG: 3165

NOMBRE: BILBAO

CATASTRO MINERO:

FID: 669 NREG: 3198

NOMBRE: SAEXMI Y DEMASIA

COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89

APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.73
29 420707.22 4434070.97 577.13
30 421018.62 4434084.41 585.47
31 421340.99 4434098.34 562.63
32 421542.92 4434303.26 561.84

421704.71 4434467.45 550.41
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40m20mH=0

PLANO PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
10m5mV=0

COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2

10 14

PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO



173,02
g

222,52
g

CRUZAMIENTO Nº 23
REGATO

CRUZAMIENTO Nº 25
ACEQUÍA

CRUZAMIENTO Nº 26
LÍNEA ELÉCTRICA 220kV ACECA PRAD.- AÑO. PINTO AYU.
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LÍNEA ELÉCTRICA 220kV

ACECA PRADILLOS-AÑOVER

PINTO AYUDEN
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FEDRA 26000/B24 A1-SP1-DC
AMARRE

VULCANO 40/B40 C1TR1-DC
AMARRE

FEDRA 14000/B30 A1-SP1-DC
AMARRE

(*
) 

6,
09

 m

TEMPERATURA TOPOGRAFIA 25ºC

CONDUCTORES Y CT REPRESENTADOS A -15ºC

T.M. DE PANTOJA

PROVINCIA DE TOLEDO
T.M. DE NUMANCIA DE LA SAGRA

PROVINCIA DE TOLEDO

CONDUCTORES REPRESENTADOS A 85ºC

(*
) 
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,1

2 
m

VULCANO-60/B15 C1-PAS-DC

FEDRA 26000/B18 A1-SP1-DC

FEDRA 26000/B21 A1-SP1-DC

AMARRE

AMARRE
AMARRE

T.M. DE YUNCLER

PROVINCIA DE TOLEDO

CRUZAMIENTO Nº 22
AUTOPISTA MADRID-TOLEDO AP-41
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29
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m

CRUZAMIENTO Nº 24
ARROYO GANZARINOS 

CAMINO ASFALTADO

AUTOPISTA

MADRID-TOLEDO AP-41

PK.32+680

LABOR
LABOR

LABOR LABOR

LABOR

CAMINO YUNCOS

AL MOLINO
REGATO

LABOR

LABOR

LABOR

ACEQUIA

CAMINO LA

CUMBRERA

LABOR

ARROYO DE LAS

CABEZADAS

LÍNEA ELÉCTRICA 220kV

ACECA PRADILLOS-AÑOVER

PINTO AYUDEN

174,97
g
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101,96 m
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111,62 m

113,57 m

98,20 m

35,63 m

COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89

APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.73
421704.71 4434467.45 550.41

45 425626.39 4433997.95 513.04
46 425883.47 4433921.09 512.99
47 426093.73 4433950.78 510.82
48 426418.85 4434142.56 515.00
49 426825.44 4434216.20 509.66
50 427022.29 4434251.85 513.99

427286.80 4434299.76 510.25
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40m20mH=0

PLANO PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
10m5mV=0

COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2

11 14

PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO



166,88
g

CRUZAMIENTO Nº 26
LÍNEA ELÉCTRICA 220kV ACECA PRAD.- AÑO. PINTO AYU.

CRUZAMIENTO Nº 27
DESAGUE PRADILLO 

CRUZAMIENTO Nº 28
ARROYO GANZARINOS 

CRUZAMIENTO Nº 29
LINEA ELECTRICA DE MT
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CAMINO LOS

CARDOS

ARROYO

GANSARINOS

18
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4 
m

13
,2

7 
m

61,60 m 134,61 m

FEDRA 14000/B30 A1-SP1-DC
AMARRE

FEDRA 14000/B21 A1-SP1-DC
AMARRE

FEDRA 23000/B21 A1-SP1-DC
AMARRE

FEDRA 23000/B33 A1-SP1-DC
AMARRE

FEDRA 23000/B30 A1-SP1-DC
AMARRE

8,
53

 m

TEMPERATURA TOPOGRAFIA 25ºC

CONDUCTORES Y CT REPRESENTADOS A -15ºC

T.M. DE NUMANCIA DE LA SAGRA

PROVINCIA DE TOLEDO

CONDUCTORES REPRESENTADOS A 85ºC

LABOR

LABOR

LABOR

LABOR

LABORLABOR

LABOR

DESAGUE

PRADILLO

CAMINO DE

COBEJA

LABOR

LABOR

CAMINO DE

PANTOJA

LABOR

LABOR

LÍNEA ELÉCTRICA DE MT

LABOR

LÍNEA ELÉCTRICA DE MT
T.M. DE PANTOJA

PROVINCIA DE TOLEDO

197,03
g

39,94 m

64,82 m
COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89

APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.73
49 426825.44 4434216.20 509.66
50 427022.29 4434251.85 513.99
51 427286.80 4434299.76 510.25
52 427609.68 4434358.23 515.29
53 427880.18 4434420.36 525.55
54 428194.09 4434464.07 540.32

428467.67 4434675.76 539.98
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40m20mH=0

PLANO PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
10m5mV=0

COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2

12 14

PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO



166,88
g

243,79
g

CRUZAMIENTO Nº 29
LINEA ELECTRICA DE MT

CRUZAMIENTO Nº 30
CARRETERA OCAÑA-PUEN

CRUZAMIENTO Nº 32
LINEA ELECTRICA DE MT

CRUZAMIENTO Nº 33
LINEA ELECTRICA DE MT
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CRUZAMIENTO Nº 31
CARRETERA OCAÑA-PUEN
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61,60 m 134,61 m

138,68 m

62,22 m

77,54 m

154,32
g

206,44
g

FEDRA 23000/B30 A1-SP1-DC
AMARRE

FEDRA 23000/B27 A1-SP1-DC
AMARRE FEDRA 6500/B36 A1-SP1-DC

SUSPENSIÓN FEDRA 17000/B36 A1-SP1-DC
AMARRE

FEDRA 23000/B21 A1-SP1-DC
AMARRE

10
,9

0 
m

7,
60

 m

INSTALAR 100 KG DE CONTRAPESOS
PARA LOS PUENTES EN LAS FASES

EXTERIORES AL ÁNGULO INSTALAR 100 KG DE CONTRAPESOS
PARA LOS PUENTES EN LAS FASES

EXTERIORES AL ÁNGULO

T.M. DE NUMANCIA DE LA SAGRA

PROVINCIA DE TOLEDO

LABOR

LÍNEA ELÉCTRICA DE MT

EN
CIN

AS

EN
CIN

AS

LABOR

LA
BO

R

LÍNEA ELÉCTRICA DE MT

CARRETERA CM-4004

OCAÑA PUEN

PK. 29+035

CARRETERA

OCAÑA PUEN

LABOR

FRUTALES
CARRIL LA ATALAYA

LÍNEA ELÉCTRICA DE MT

CAMINO

LÍNEA ELÉCTRICA MT

CAMINO

PROVINCIA DE TOLEDO

COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89

APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.73
53 427880.18 4434420.36 525.55
54 428194.09 4434464.07 540.32
55 428467.67 4434675.76 539.98
56 428528.01 4434981.69 539.02
57 428581.54 4435253.10 540.41
58 428696.55 4435630.45 542.25

428953.49 4435801.39 542.56
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40m20mH=0

PLANO PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
10m5mV=0

COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2

13 14

PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO
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g

215,80
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CRUZAMIENTO Nº 35
COLADA DEL CAMINO DE BOROX

CRUZAMIENTO Nº 37
VEREDA DE PANTOJA A CEDILLO
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CRUZAMIENTO Nº 34
CAMINO NUMANCIA SAGRA
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CRUZAMIENTO Nº 39
AUTOVÍA DE LA SAGRA CM-43
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CRUZAMIENTO Nº 38
CAMINO ILLESCAS PANT

C
A

M
IN

O
 IL

LE
S

C
A

S
 P

A
N

T
 

17
,0

4 
m

17
,7

1 
m

21
,2

8 
m

21
,9

8 
m

86
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75,75 m
83,75 m

10
2,2

2 m

23
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1 
m

FEDRA 23000/B21 A1-SP1-DC
AMARRE

FEDRA 17000/B33 A1-SP1-DC
AMARRE

INSTALAR 100 KG DE CONTRAPESOS
PARA LOS PUENTES EN LAS FASES

EXTERIORES AL ÁNGULO

VULCANO 60/B15 C1-PAS-DC
AMARRE

43,51 m

A
R

R
O

Y
O

29
,3

6 
m

CRUZAMIENTO Nº 36
ARROYO

99,49 m

VEREDA DE PANTOJA

A CEDILLO

CAMINO ILLESCAS PANT

CAMINO

CAMINO

ARROYO

AUTOVÍA DE LA SAGRA

CM-43 PK.3+120CAMINO NUMANCIA SAGRA

CAMINO

COLADA DEL CAMINO

DE BOROX T.M. DE NUMANCIA DE LA SAGRA

PROVINCIA DE TOLEDO

T.M. DE PANTOJA

PROVINCIA DE TOLEDO

COORDENADAS

SISTEMA DE REFERENCIA: U.T.M.    ETRS89

APOYO HUSO X Y Z

PROM 30 411501.77 4432015.67 521.73
57 428581.54 4435253.10 540.41
58 428696.55 4435630.45 542.25
59 428953.49 4435801.39 542.56
60 429160.27 4435874.24 544.80

429910.54 4438187.71 560.90
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40m20mH=0

PLANO PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
10m5mV=0

COLUMBA RENOVABLES, S.L.

(*) Cruzamientos en los que la cota en verdadera magnitud no coincide con la representación en perfil

ABRIL - 2024 ANEXO TÉCNICO PROYECTO LAT 220kV
SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

2

14 14

PROYECCIÓN CONDUCTORES 

PROYECCIÓN CONDUCTORES +3,2m 

TALA / PODA ARBOLADO

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

CATASTRO

VÍAS PECUARIAS

CATASTRO MINERO



CAMINO VILLALUENGA RECA

CAMINO DE RECAS A

VILLALUENGAS
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0+000

0+100

0+200

0+300

2000

506
986

Ap.19

APOYO NUEVO A

INSTALAR

CE-01
AT-02

AT-01

CATASTRO

MINERO:

FID: 633 NREG: 3241

NOMBRE: MARIBEL

TÉRMINO MUNICIPAL DE RECAS

PROVINCIA DE TOLEDO

TÉRMINO MUNICIPAL DE YUNCLILLOS

PROVINCIA DE TOLEDO

82

5069003
79

5029018

591,23
COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

1,
801,

80

590

592

594

596

598

600

588

586

602

0,
50

CAMINO CATASTRAL

0+000 0+100 0+200 0+300

CE-01

CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO

15 15
800

100

1800

825

1172

1025

250

50

200   300

CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

3
L
N

2
3
0
0
2
2
_
P
P
F
_
S
U

B
T
E
R
R
A
N

E
A
_
r
e
v
7
.
d
w

g
A
r
c
h
i
v
o
:

COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE
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DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
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(Ver nota 2)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
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V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0
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CINTA SEÑALIZADORA 150 mm
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CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
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(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

HINCA ARROYO LABORLABOR LABOR LABOR CARRETERA A-42 LABORLABOR

0+700 0+800 0+900 1+000

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

A
R

R
O

Y
O

 D
E

 T
O

C
E

N
A

Q
U

E

HINCA=30,81

2,
23

2,
19 1,

12

1,
74

1,
59

HINCA=65,01

1,
80

1,
80

1,
801,
80

1,
23

1,
50

0,
71

1,
55

1,
58

CARRETERA A-42

CALZADA - 30,59

Carril - 7,43 Carril - 7,66

Arista exterior de explanación Arista exterior de explanaciónEXPLANACIÓN - 53,23

Arista exterior de calzada Arista exterior de calzada

Arcén - 2,85 Arcén -1,70

1,
12

1,
951,
95

ZONA DE EDIFICACIÓN - 50,00m

ZONA DE SERVIDUMBRE - 25,00m

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO - 8,00m

ZONA DE EDIFICACIÓN - 50,00m

ZONA DE SERVIDUMBRE - 25,00m

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO - 8,00m

1,
50

10,30FOSO DE ATAQUE

P
LA

N
O

 D
E

 C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

544

546

548

550

552

554

556

558

542

0+
70

0

0+800

0+900

1+000

1+100

1009

13 23

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

CAMINO

LÍNEA TELEFÓNICA

ARROYO

VEREDA DE

FILONEROS

TRAZA

SUBTERRÁNEA

VALLADO

AT-09

AT-10

AT-11

CE-03
AT-12

AT-08

CATASTRO MINERO:

FID: 676 NREG: 3165 NOMBRE: BILBAO

TÉRMINO MUNICIPAL

DE YUNCLER

PROVINCIA DE

TOLEDO

271

12 30

269

12 31

268

12 32

264

12 9002

263

13 33

267

13 34

265

13 35 266

13 9001
262

13 9002

261

13 9003

Aris
ta exte

rio
r d

e

exp
lanació

n

EXPLANACIÓN - 53,23

CALZADA -30,59

Carril - 7,43

Carril - 7,66

5,69

10,31

4,
00

13,11

73,09

22,94

10,31

4,
00

24,80

1,92

1,
41

6,08
11,47

10,31
1,93

SECCIÓN TRANSVERSAL HINCA/PHD

Ø
25

0 
m

711

Ø25
0 

m

Ø250 m

Ø11
0 

m

Ø
40 m

      VAINA PROTECTORA DE ACERO

HELICOSOLDADO O SOLDADURA LONGITUDINAL.

3
L
N

2
3
0
0
2
2
_
P
P
F
_
S
U

B
T
E
R
R
A
N

E
A
_
r
e
v
7
.
d
w

g
A
r
c
h
i
v
o
:

COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125
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H=1:500
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CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
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CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
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DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS
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(Ver nota 2)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2
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ENTRE PK. 2+180 Y PK. 2+540
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CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

560,90

LABOR LABOR

2+600 2+700 2+800

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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AT-16

CATASTRO MINERO:

FID: 676 NREG: 3165 NOMBRE: BILBAO

TÉRMINO MUNICIPAL DE YUNCLER

PROVINCIA DE TOLEDO
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2
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ENTRE PK. 2+500 Y PK. 2+880
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CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

LABOR LABOR

2+900 3+000 3+100 3+200

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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CATASTRO MINERO:

FID: 676 NREG: 3165 NOMBRE: BILBAO

TÉRMINO MUNICIPAL DE YUNCLER

PROVINCIA DE TOLEDO
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2
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ENTRE PK. 2+900 Y PK. 3+240
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CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

CAMINO CATASTRAL

3+300 3+400 3+500 3+600

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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CATASTRO MINERO:

FID: 621 NREG: 3821

NOMBRE: LAS JUNQUERAS

TÉRMINO MUNICIPAL DE YUNCLER

PROVINCIA DE TOLEDO
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2
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ENTRE PK.  3+240 Y PK:3+600
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CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

500 - BIF. PLANETARIO-BIF. CASA DE LA TORRE LABOR CAMINO CATASTRALCAMINO CATASTRAL

3+600 3+700 3+800 3+900

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO
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CATASTRO MINERO:

FID: 621 NREG: 3821

NOMBRE: LAS JUNQUERAS

TÉRMINO MUNICIPAL DE YUNCLER

PROVINCIA DE TOLEDO

347
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SECCIÓN TRANSVERSAL HINCA/PHD
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2
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ENTRE PK. 3+600 Y PK. 3+980
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CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

CAMINO CATASTRAL CAMINO CATASTRAL

4+000 4+100 4+200 4+300

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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AT-21

CATASTRO MINERO:

FID: 621 NREG: 3821

NOMBRE: LAS JUNQUERAS

TÉRMINO MUNICIPAL DE YUNCLER

PROVINCIA DE TOLEDO
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2
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ENTRE PK. 3+960 Y PK. 4+300
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CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

CAMINO CATASTRAL

4+400 4+500 4+600

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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4+7001035
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CE-07AT-22

CATASTRO MINERO:

FID: 621 NREG: 3821

NOMBRE: LAS JUNQUERAS

TÉRMINO MUNICIPAL DE YUNCLER

PROVINCIA DE TOLEDO

365

6 45

363

7 47

364
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2
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ENTRE PK. 4+360 Y PK. 4+700
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CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

CAMINO CATASTRAL
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CATASTRO MINERO:

FID: 621 NREG: 3821

NOMBRE: LAS JUNQUERAS

TÉRMINO MUNICIPAL DE YUNCLER

PROVINCIA DE TOLEDO
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2
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ENTRE PK. 4+700 Y PK. 5+600
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CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

LABORLABOR LABOR
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CATASTRO MINERO:

FID: 621 NREG: 3821

NOMBRE: LAS JUNQUERAS

TÉRMINO MUNICIPAL DE YUNCLER

PROVINCIA DE TOLEDO
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

17 41
ENTRE PK. 5+000 Y Ap.45

O

N

E

S



620

6 31
621

6 32 622

6 33

623

6 34

R
20,00 m

R90,00 m

Ap.60

APOYO NUEVO

A INSTALAR AT-25

TÉRMINO MUNICIPAL DE NUMANCIA DE LA SAGRA
PROVINCIA DE TOLEDO

0+000

0+100

0+200

0+300

P
LA

N
O

 D
E

 C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

544

546

548

550

552

554

556

544,80
COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

542

540

1,
80

1,
82

LABOR LABOR LABOR LABOR LABOR

1,
85

1,
96

0+000 0+100 0+200 0+300

CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

18 41
ENTRE  AP.60 - PK. 0,00 Y PK. 0+360
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6 35
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6 9002

R
13,00 m

R90,00 m

CAMINO

CATASTRAL

TÉRMINO MUNICIPAL DE NUMANCIA DE LA SAGRA
PROVINCIA DE TOLEDO
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0+700

CAMINO CATASTRALLABOR
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80 0,
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

19 41
ENTRE PK. 0+341.17 Y 0+719.33
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6 9002 630

6 24

631

6 23

R
13,00 m

CAMINO

CATASTRAL

LÍNEA ELÉCTRICA 400kV

ALMARAZ CN MORATA 1-

ALMARAZ CN MORATA 2

LÍNEA

TELEFÓNICA VALLADO

CE-08

AT-26

TÉRMINO MUNICIPAL DE NUMANCIA DE LA SAGRA
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

20 41
ENTRE PK. 0+718.11 Y PK. 1+060
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6 8

634

6 9 635

6 10 636

6 11
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6 12

631

6 23
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AT-26.1
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2
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ENTRE PK. 1+060 Y PK. 1+410

O

N

E

S



638

6 13

VALLADO
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AT-27
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

22 41
ENTRE PK. 1+410 Y PK. 1+760
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3 36

639

3 9004

638

6 13

CAMINO

CATASTRAL

LÍNEA ELÉCTRICA

DE MT

TÉRMINO MUNICIPAL DE NUMANCIA DE LA SAGRA
PROVINCIA DE TOLEDO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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P
LA

N
O

 D
E

 C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

544

546

548

550

552

554

556

558

542

3
L
N

2
3
0
0
2
2
_
P
P
F
_
S
U

B
T
E
R
R
A
N

E
A
_
r
e
v
7
.
d
w

g
A
r
c
h
i
v
o
:

COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

23 41
ENTRE PK. 1+760 Y PK. 2+120
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640
3 36

642

3 38

641

3 9001

R
13,00 m

CAMINO

CATASTRAL

VALLADO
CE-10

AT-28

CATASTRO MINERO:

FID: 900 NREG: 589

NOMBRE: ONTALBA II (AGREGACION)

TÉRMINO MUNICIPAL DE NUMANCIA DE LA SAGRA
PROVINCIA DE TOLEDO

2+100

2+200

2+300

2+400

2+500

CAMINO CATASTRALLABOR LABOR

2+200 2+300 2+400

CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

24 41
ENTRE PK. 2+120 Y PK.2+490
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+
+

VALLADO CE-10

AT-28

CATASTRO MINERO:

FID: 900 NREG: 589

NOMBRE: ONTALBA II (AGREGACION)

TÉRMINO MUNICIPAL DE NUMANCIA DE LA SAGRA
PROVINCIA DE TOLEDO

AUTOVIA DE LA SAGRA CM-41
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

25 41
ENTRE PK. 2+490 Y PK. 2+800
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3
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3
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LABOR LABORAUTOVIA DE LA SAGRA CM-41 

CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

26 41
ENTRE PK. 2+800 Y PK: 3+100
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CAMINO
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3
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AT-30
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CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

27 41
ENTRE PK: 3+100 Y PK: 3+400
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CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

1,
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

28 41
ENTRE PK. 3+400 Y PK: 3+900

O

N

E

S



650

13 9003

648

9798502VK2399N

R13,00 m R
13,00 m

CAMINO DE

QUINTANILLA

CAMINO

+
+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+ + + + + + + +
+

+

+
++++

TÉRMINO MUNICIPAL DE ILLESCAS
PROVINCIA DE TOLEDO

TÉRMINO MUNICIPAL DE YELES
PROVINCIA DE TOLEDO

+
+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

++
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

AT-31

3+500

3+600

3+700

3+800

3+900

CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

564,18

CAMINO CATASTRAL
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

29 41
ENTRE PK: 3+560 Y PK: 3+900
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

CAMINO CATASTRAL
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

30 41
ENTRE PK: 3+900 Y PK: 4+260
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

CAMINO CATASTRAL
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

31 41
ENTRE PK: 4+260 Y PK. 4+640 
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

CAMINO CATASTRAL

4+700 4+800 4+900 5+000

1,
80

1,
80

0,
50

CE-12

564

562

560

568

570

572

574

558

556

P
LA

N
O

 D
E

 C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

3
L
N

2
3
0
0
2
2
_
P
P
F
_
S
U

B
T
E
R
R
A
N

E
A
_
r
e
v
7
.
d
w

g
A
r
c
h
i
v
o
:

COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

32 41
ENTRE PK. 4+640 Y PK: 5+000
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

CAMINO CATASTRAL

5+000 5+100 5+200 5+300

LÍNEA ELÉCTRICA 400kV ARAÑUERO MORATA 1- ARAÑUERO MORATA 2 
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

33 41
ENTRE PK. 5+000 Y PK: 5+360
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

CAMINO CATASTRAL

5+400 5+500 5+600 5+700
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

31 38
ENTRE PK: 5+360 Y PK: 5+700
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CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

CAMINO CATASTRAL

5+700 5+800 5+900 6+000
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

35 41
ENTRE PK: 5+700 Y PK: 6+060
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CAMINO / COLADA

DE ILLESCAS

2018

13 9002

AT-37

TÉRMINO MUNICIPAL DE ILLESCAS
PROVINCIA DE TOLEDO

TÉRMINO MUNICIPAL DE YELES
PROVINCIA DE TOLEDO
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6+400

CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO

15 15
800
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200   300

CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

CAMINO CATASTRAL

6+100 6+200 6+300 6+400
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

36 41
ENTRE PK. 6+060 Y PK. 6+420
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CAMINO / COLADA

DE ILLESCAS

LÍNEA ELÉCTRICA

DE MT
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2018

13 9002

CE-14

AT-38

TÉRMINO MUNICIPAL DE ILLESCAS
PROVINCIA DE TOLEDO

TÉRMINO MUNICIPAL DE YELES
PROVINCIA DE TOLEDO

6+400
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6+600
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6+800

CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO
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800

100

1800

825

1172

1025
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50

200   300

CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

CAMINO CATASTRAL

6+500 6+600 6+700

12,61
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

37 41
ENTRE PK. 6+420 Y PK: 6+780
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728

12 64

726

12 69

727

12 9001

723

13 34

729

12 63

LÍNEA ELÉCTRICA 220kV ACECA

PRADILLOS- AÑOVER PINTO AYUDEN

LÍNEA

TELEFÓNICA
CAMINO DE SERVICIO

CARRETERA CM-4010

PK. 1+802
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+
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+

2019

12 9000

AT-40

AT-39

TÉRMINO MUNICIPAL DE ILLESCAS
PROVINCIA DE TOLEDO

6+800

6+900

7+000

7+100

CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO

15 15
800

100

1800

825

1172

1025
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200   300

CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

LABORCARRETERA CM-4010 

6+800 6+900 7+000 7+100

LÍNEA TELEFÓNICA

LÍNEA ELÉCTRICA 220kV ACECA PRADILLOS- AÑOVER PINTO AYUDEN 

C
A

R
R

E
T

E
R

A
 C

M
-4

01
0 

HINCA=24,48

1,
502,
03 2,

45

570

572

574

576

578

580

582

584

586

P
LA

N
O

 D
E

 C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

SECCIÓN TRANSVERSAL HINCA/PHD

Ø
25

0 
m

711

Ø25
0 

m

Ø250 m

Ø11
0 

m

Ø
40 m

      VAINA PROTECTORA DE ACERO

HELICOSOLDADO O SOLDADURA LONGITUDINAL.
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

38 41
ENTRE PK: 6+780 Y PK. 7+160
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738

12 55

732

12
56

731

12
61

737

12 9002

729

12
63

CAMINO LAS

CANTERAS

LÍNEA ELÉCTRICA 220kV

ACECA PRADILLOS-

AÑOVER PINTO AYUDEN

CE-15

AT-41

TÉRMINO MUNICIPAL DE ILLESCAS
PROVINCIA DE TOLEDO

7+200

7+300

7+400

7+500

CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO

15 15
800

100

1800

825

1172

1025

250

50

200   300

CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

LABOR

7+200 7+300 7+400 7+500
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2
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ENTRE PK. 7+160 Y PK: 7+500
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AP.103

COM.MED CC.
SSAA.

CA.
SSAA.

BAT/RECT-I
125cc

ELECTRICO
CARGADOR

742

12 23

743

12 24

741

12 50
734

12 52

738

12 55

CAMINO LAS CANTERAS

CAMINO DE SERVICIO

LÍNEA ELÉCTRICA DE AT

2021

12 25

2020

12 49

AT-43

SET PRADILLOS C.M.

AT-42

AT-44

TÉRMINO MUNICIPAL DE ILLESCAS
PROVINCIA DE TOLEDO

7+500

7+600

7+700

7+800

CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO

15 15
800

100

1800

825

1172

1025
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50

200   300

CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 

COTA DE TERRENO

DISTANCIA AL ORIGEN

TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)

576

LABOR
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

40 41
ENTRE PK. 7+500 Y CENTRO DE MEDIDA
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AP.103

COM.MED CC.
SSAA.

CA.
SSAA.

BAT/RECT-I
125cc

ELECTRICO
CARGADOR

742

12 23

LÍNEA ELÉCTRICA DE AT

2021

12 25

AT-43

SET PRADILLOS C.M.

AT-42

AT-44

TÉRMINO MUNICIPAL DE ILLESCAS
PROVINCIA DE TOLEDO

7+700

7+800

CANALIZACIÓN EN TERRENO DE CULTIVO

15 15
800

100

1800

825

1172

1025

250

50

200   300

CAPA TERRENO VEGETAL

RELLENO EXTRAÍDO EXCAVACIÓN 95% P.M.

CINTA SEÑALIZADORA 150 mm

4 BITUBOS PE 2xØ40 TELECOMUNICACIONES

CABLE DE ACOMPAÑAMIENTO

DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV

(Ver nota 2)

HORMIGÓN TIPO HM-20/B/14/I

TUBO PE Ø250

CORRUGADO

TUBO PE Ø110 CORRUGADO

SEPARADOR 3Ø250 + 2Ø110 
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TIPO DE VIAL

Nº CRUZAMIENTO

DISTANCIA AL SERVICIO (m)
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COLUMBA RENOVABLES, S.L. ABRIL - 2024  LÍNEA AÉREA - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C

SET PROMOTORES - SET PRADILLOS 220kV

PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTOS

7

V=1:125

5m 10mH=0

H=1:500

1.25m 2.5mV=0

CATASTRO

LEYENDA

APOYO NUEVO A INSTALAR

CÁMARA DE EMPALME

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN ZANJA

ARQUETA FO SIMPLE / ARQUETA FO DOBLE

LÍNEA SUBTERRÁNEA S/C EN PERFORACIÓN DIRIGIDA/HINCA

2

41 41
ENTRE SET. PRADILLOS Y CENTRO DE MEDIDA
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